Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
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Marktgemeinde GroBengersdorf

Bauhof
HauptstraBBe 129
2212 GroBengersdorf

AGES

Datum: 22.12.2025
Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
Tel.: +43(0)5 0555 37274
Fax: +43 50 55537109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-21018248

PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstande und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berticksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsétzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 25169535

Kundennummer:
Externe Kennung:
Datum des Auftrages:
Rechnungsempfanger:
Prifbericht ergeht an:

6207387

T25-01023

17.12.2025

Marktgemeinde GroBengersdorf, HauptstraBe 129, 2212 GroBengersdorf
Amt der NO Landesregierung

Marktgemeinde GroBengersdorf, Bauhof

Marktgemeinde GroBengersdorf

Probenummer: 25169535-001

Externe Probenkennung:

Probe eingelangt am:
Probenart:

Untersuchungsgegenstand:

Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:
im Auftrag des Instituts:

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernéhrungssicherheit GmbH

Spargelfeldstrae 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

T25-01023.701

17.12.2025

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
halbjahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA GroBengersdorf

WL-229

Probenahmestelle 2- Ortsnetz GroBengersdorf, Bereich Siid
N3433100R3

17.12.2025
08:45
AGES

Ja
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenahme gemal Norm:
Probenehmer:

Probentransport:
Probengefasse:
vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

EN I1SO 19458:2006 08

Mario Hanel

gekuhlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
25052641-002

bewolkt

bewolkt

17.12.2025 - 22.12.2025

AGES

Parameter

Ergebnis

Messungen vor Ort

pH Wert (vor Ort)

7,6

Leitfahigkeit (vor Ort)

850 puS/cm

Farbung (vor Ort)

farblos, klar

Geruch (vor Ort)

nicht auffallend

Geschmack (vor Ort)

nicht durchgefiihrt

R\ NS IS JNEEN Y

Probenbeschreibung:

Parameter

Ergebnis

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestelle

Die Probe wurde an einem Wasserhahn im Badezimmer des
Bauhofs entnommen.

Priifergebnisse:

Parameter

Ergebnis IPW PW Einheit

Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebritungstemperatur

0 max. 100 KBE/ml

koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebritungstemperatur

max. 20 KBE/ml

Escherichia coli

max. 0 KBE/100ml

Coliforme Bakterien

max. 0 KBE/100ml

Intestinale Enterokokken

o|jo|o| ©

max. 0 KBE/100ml

[0, ] I N N

Allféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW .. Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K .. Kommentar

Kommentar:

1) Bestimmung von Ozon in Wasser

DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser

EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090

Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508

Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser

EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604

Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser

EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien AG I ' . S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Bestimmung des pH-Wertes in Wasser

EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512

Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

ﬁ
Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien AG I ' . S

|

Probenummer: 25169535-002

Externe Probenkennung: T25-01023.702

Probe eingelangt am: 17.12.2025

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
Auftragsgrund: halbjahrliche Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA GroBengersdorf

Anlagen-Id: WL-229

Probenahmestelle: Probenahmestelle 1- Ortsnetz GroBengersdorf, Bereich Zentrum
Probestellen-Nr.: N3431961R3

Probenahmedatum: 17.12.2025

Uhrzeit Beprobung: 09:10

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenahme gemaf Norm: EN ISO 19458:2006 08

Probenehmer: Mario Hanel

Probentransport: gekihlt

Probengefasse: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung: 25052641-001

Witterung bei der Probenahme: bewolkt

Witterung an den Vortagen: bewdlkt

Untersuchung von-bis: 17.12.2025 - 22.12.2025

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

pH Wert (vor Ort) 7,6 1
Leitfahigkeit (vor Ort) 847 uS/cm 1
Farbung (vor Ort) farblos, klar 1
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 1
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 1
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn im Vorzimmer des
Entnahmestelle ; . 2
Heizraumes des Gemeindeamtes entnommen.

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
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Auftrag: 25169535 Dok. Nr.: D-21018248 4 von 6




ﬁ
Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
|

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

koIorlleblldende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/ml 3
Bebrutungstemperatur

koIorlleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 3
Bebrutungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 4
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 4
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 5

Allfillig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

1) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von gel6stem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1) Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
2) Entnahmestelle

3) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: ONORM EN ISO 6222:1999, Dok.Code: PV 10643

4) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649

5) Nachweis und Zahlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: PV 10639

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribileh.  ==ee- Ende des Priifberichts -----
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

ﬁ
Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien AG I ' . S
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

GUTACHTEN

Das Wasser entspricht in den Gberpriften Objekten im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den
geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil
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